
900x400x33
Σώμα Χαμηλ. Θερμ.

900x800x33
Σώμα Χαμηλ. Θερμ.

500X400X11
Σώμα Χαμηλ. Θερμ.

Μονάδα Χαμηλών Θερμ. 

Αέρος - Νερού  4KW 

Μονάδα Hydro  
Χαμηλών Θερμοκρασιών 4KW 

Δοχείο 160lt ZNX

10.24

Συλλέκτης 1

Hydro

Boiler 160LT

ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 150LT 

ΣΩΛΗΝΩΣΗ DN16 ΣΩΛΗΝΩΣΗ DN18 ΣΩΛΗΝΩΣΗ DN16 ΣΩΛΗΝΩΣΗ DN16 ΣΩΛΗΝΩΣΗ DN16

Α/Θ OUTDOOR

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΕΡΓΟ:

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θ3

ΘΕΣΗ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΡΓΙΟΥ

ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Τ.Υ
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
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